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Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśni-
czych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 21 lipca 2014 r. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Zastąpić treść definicji 3.3 następującą:

3.3
hydrant wewnętrzny
urządzenie do zwalczania pożaru składające się zasadniczo z szafki lub osłony, wspornika węża, ręcznego 
zaworu odcinającego, węża płasko składanego wraz z łącznikami, prądownicy z zaworem odcinającym

Zastąpić treść 4.4.2 następującą: 

Wsporniki węża Typu 1 i Typu 3, jeżeli są przymocowane do szafki, powinny umożliwić wychylenie do położe-
nia 90° względem płaszczyzny tylnej ścianki szafki. Oś obrotu powinna być pionowa.

UWAGA  Nie ma żadnych szczegółowych wymagań dla wspornika Typu 2.


