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Izolatory przepustowe na napięcia przemienne 
powyżej 1 000 V 
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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 1 października 2018 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 76 ds. Izolatorów.  

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60137:2017/AC:2018-08 została uznana przez PKN za Poprawkę do 
Polskiej Normy PN-EN 60137:2018-02/AC:2018-10. 
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 Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V 
(IEC 60137:2017/COR1:2018) 

 

Traversées isolées pour tensions alternatives supérieures à 
1 000 V 

(IEC 60137:2017/COR1:2018) 

 Isolierte Durchführungen für Wechselspannungen über 1 
000 V 

(IEC 60137:2017/COR1:2018) 

This corrigendum becomes effective on 31 August 2018 for incorporation in the English language version of the EN. 
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Endorsement notice 
 
The text of the corrigendum IEC 60137:2017/COR1:2018  was approved by CENELEC as EN 60137:2017/AC:2018-08 without any 
modification. 
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TRAVERSEES ISOLEES POUR TENSIONS 
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6.2 Markings 

Modify the last five bullet points from ▪ to • 

 

6.2 Marques d'identification 

Modifier les cinq derniers tirets de ▪ à • 
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